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P R O J E K T O V É      S L U Ž B Y

Pavel   Tesař
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Provedení dle ČSN EN 604 39. Spodní hrana min. 0,6m

6/2013Albertov
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Fáze  pravidelně střídat

N, PE, PAS
L1,L2,L3
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Provedení dle ČSN EN 604 39. Spodní hrana min. 0,6m
Napěťová soustava 3NPE 50Hz 400V/TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41
a) Živých částí : krytím a izolací
b) Neživých částí : Samočinným odpojením od zdroje
                               Proudovými chráničí ( vyznačené vývody)
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STÁVAJÍCÍ  VÝZBROJ  RMS 6.1


